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Zarzad Mienia Skarbu Panstwa
ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa, tel. 22 551 21 00, faks 22 551 21 01
zmsp@zmsp.org.pl, www.zmsp.warszawa.pl

Warszawa, dnia 05.08.2019r.

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego sprawa
nr ZM.NZP.221-7/19 na:

Remont pionéw wodno - kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych
potozonych w Warszawie :

1) przy ul. Ciupagi 2 - blok C,
przy ul. Ciupagi 2 - blok D.

Do Zarzadu Mienia Skarbu Panstwa w dniu 31.07.2019 r. wptynely zapytania ofertowe

0 nastepujacej tresci:

1. Brak w zalaczonych do SIWZ przedmiarach montazu nowych rozdzielaczy
z osprzetem. W opisie przedmiotu zamowienia uj¢to montaz nowych rozdzielaczy.

Brak w zalgczonych do SIWZ przedmiarach montazu nowych wywiewek oraz przebicia
stropow dla montazu wywiewek. W opisie przedmiotu zamowienia ujgto wymiang
wywiewek.

Czy powyzsze prace uwzgledni¢ w wycenie?

2. Czy w wycenie uwzgledni¢ koszt nowych misek ustepowych. Jezeli tak — jakie miski
przyja¢ do wyceny — z dolnoptukiem czy kompaktowe?

3.  Jakie wodomierze przyja¢ do wyceny — zwykle czy z odczytem radiowym?

4. W opisie przedmiotu zamowienia podano, ze piony instalacji c.o. nalezy wymienié¢ na
system skladajacy sig¢ rur ze stali weglowej ocynkowane podwdinie, tgczony na systemowe
ksztaltki zaciskowe. W przedmiarach uwzgledniono rurociaggi ze stali nierdzewnej o
potaczeniach zaciskanych. Jakie rury przyja¢ w wycenie?

W odpowiedzi na w/w wniosek Zamawiajgcy:
Pytanie nr 1: Zamawiajgcy dodaje do przedmiaru pozycje:
- montaz rozdzielaczy (2 szt.) z osprzetem,

W/w pozycje nalezy ujgé w kosztorysie ofertowym.



W kosztorysie uwzgledniono montaz wywiewek na dachu. Ilosé potrzebnych wywiewek (szt.)
w przedmiarach jest prawidliowa. Podejscie do wywiewki przez stropodach z rury zeliwnej DN110 nie
podlega wymianie. Wymieniana jest tylko wywiewka.

Pytanie nr 2: llos¢ potrzebnych misek (szt.) w przedmiarach jest prawidlowa — wskazany jest tylko
potrzebny rodzaj. Nalezy uwzgledni¢ w wycenie miski ustgpowe stojqce z dolnoptukiem.

Pytanie nr 3: flos¢ potrzebnych wodomierzy (szt.) na wodzie zimnej i cieplej w przedmiarach jest
prawidtowa — wskazany jest tylko potrzebny rodzaj. Nalezy uwzgledni¢ w wycenie wodomierze bez
odczytu radiowego.

Pytanie nr 4: llos¢ potrzebnych rur (mb) instalacji centralnego ogrzewania w przedmiarach jest
prawidlowa — wskazany jest tylko material. Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonaé z rur
ze stali weglowej zewngtrznie ocynkowanych. Polgczenia rur przy uzyciu zlgczek zaprasowywanych.
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