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Pion instalacji centralnego ogrzewania;

Rury ze stali weglowej ocynkowane zewngtrznie do instalacji centralnego ogrzewania.
Laczenie rur przy pomocy zlaczek zaciskowych, (piony i podejscia do grzejnikow).

Rury PN 25, wielowarstwowe (PP-R stabilizowane perforowang wktadkg aluminiows), z
systemem zlgczek zgrzewanych, (miejscowe podejscia instalacji do pionu).

Istniejace rury wielowarstwowe (PP-R stabilizowane perforowang wktadka aluminiows), z

systemem zlaczek zgrzewanych.

Istniejgcy zawor kulowy z dzwignia.

Istniejacy zawor rownowazacy z plynng nastawg wstepna, z kré¢cami do pomiaru przeptywu.
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