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montaż drzwiczek rewizyjnych

- grzejnik płytowy typ C f.Purmo
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Uwagi:

Ciepłomierz do M% i drugi ciepłomierz do M3A i

M5A znajdują się na klatce schodowej

Należy uszczelnić wszystkie okna .
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